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تاريخ االستالم2112/12/4 :

تاريخ القبول2112/11/22 :

تاريخ النشر2112/12-11 :

ملخص :تهدف الدراسة إلى تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد محطة الشمال ( محطة بيت الهيا و محطة الشمال الطارئة) ،والى
إعداد إجراءات استجابة في حالة حدوث طارئ في منظومة محطة معالجة الصرف الصحي في شمال غزة .اتبع الباحثون المنهج
الوصفي و التحليلي للمصادر و التقارير الصادرة عن الهيئات الرسمية المتعلقة بمحطات الصرف الصحي في قطاع غزة ،و كحالة
دراسية تم تناول محطة بيت الهيا في شمال قطاع غزة ،وتضمنت الدراسة أيضا مقابالت للمسئولين على تشغيل المحطة لدراسة

وتحليل وتقييم األخطار المحتملة المعرضة لها محطة الشمال وتحديد مؤشرات منع حدوث كارثة غرق قرية أم النصر

واإلجراءات الوقائية لتفادى حدوثها.
و قد أوصت الدراسة بضرورة العمل على استكمال تطوير مشروع محطة الشمال الطارئة لكي تستوعب الزيادة الطردية في كميات
المياه المعالجة وكذلك العمل على وضع خطط طارئة للتعامل مع األخطار المحتملة ،و إعداد إجراءات االستعداد واالستجابة لكل
خطر محتمل.
الكلمات المفتاحية :محطة بيت الهيا ،تقييم المخاطر ،قرية أم النصر ،االستجابة.
Abstract
The aim of this study is to identify the potential risks to the North Station (Beit Lahiya Station and
the North Emergency Station), and to prepare emergency response procedures in the sewage
treatment plant in Northern Gaza. The researchers followed the descriptive and analytical approach
of the sources and reports issued by the institutions related to the sewage stations in the Gaza
Strip. The study also included interviews with engineers at the station to analyze and assess the
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risks to the North station, to identify indicators to prevent flooding of Umm al-Nasr village, and to
identify preventive measures to avoid disasters.
The study also recommended the necessity of finishing the development of the North Emergency
Station Project to accommodate the cumulative increase in the amount of treated water, as well as
work on the preparation of contingency plans to deal with the expected risks and the preparation of
preparedness and response procedures for each risk.
Keywords: Beit Lahia Station, Risk Assessment, Umm Al-Nasr Village, Response.

المقدمة

الذي يعمل على تقليل جودة معالجة المياه ،ومما يحول جزًء من مياه

تعد مياه الصرف الصحي أحد أنواع النفايات الناتجة عن مخلفات اإلنسان

الصرف الصحي إلى البحر الذي بدوره يلوث شواطئ قطاع غزة من الشمال

المختلفة ،واستعماالته التجارية والصناعية و المنزلية للماء ،إذ تحمل مياه

إلى الجنوب ،وكذلك تعرض المحطات للقصف واالستهداف من قبل االحتالل

الصرف الكثير من المواد الصلبة و العضوية التي تتطلب عدة مراحل

االسرائيلي كما حصل في عدوان 2112م و 2114م على قطاع غزة.

لمعالجتها وتنقيتها.

تحديا صعبا لمحطات معالجة
تمثل معالجة الحمأة الفائضة والتخلص منها ً

وقد قسمت مراحل معالجة مياه الصرف الصحي المتقدمة إلى ثالث مراحل

مياه الصرف الصحي بسبب عدة عوامل منها العوامل االقتصادية و العوامل

رئيسية هي :المعالجة الثالثية ،المعالجة الفيزيائية الكيميائية ،والمعالجة

البيئية والتنظيمية ،و مازال البحث و التطوير مستمر لتحسين التكنولوجيا

البيولوجية التي من خاللها يمكن الوصول إلى الماء المعالج ( Sonune

للتقليل من إنتاج الحمأة في عمليات المعالجة البيولوجية للمياه المستعملة (

).& Ghate , 2004

 ،)Weia & Van Houtenb, 2003وذلك من أجل تلبية معايير الجودة

تعتبر مياه الصرف الصحي مورد مائي مهم يجب العمل على معالجتها

الصارمة للتصريف المباشر للمادة المعالجة واعادة حقنها في المياه الجوفية

لالستفادة منها في استرجاع المياه و تصنيع السماد ،ويمكن كذلك إنتاج

لالستفادة منها ،و العمل على حماية البيئة من مخاطر المياه الملوثة ،وذلك

الطاقة الكامنة من الغاز المتولد من معالجة النفايات ,فاالستراتيجية الوطنية

من خالل استخدام طرق معالجة معقدة و متكاملة تشمل مجموعة من

تحث على الحفاظ واسترجاع الموارد وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث

الخطوات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية ،و تتضمنها أيضا عمليات فحص

الناجم عنها ضمن منظومة علمية للتخلص من النفايات.

واختبار في كل مرحلة للتخلص من االمالح والمواد العضوية و النترات (

يصل إنتاج قطاع غزة من مياه الصرف الصحي تقريبا ألكثر من 42مليون

.)Wiszniowski & Robert , 2006

متر مكعب سنويا (سلطة المياه الفلسطينية2114 ،م) .يتم معالجة هذه

إدارة الطوارئ في محطات المعالجة هي عملية تطوير استراتيجيات وترتيبات

المياه في خمس محطات رئيسية ضمن قدرتها القصوى على الرغم من

واجراءات لحماية المحطة من األخطار المحتملة  ،فعادة ما يتم تنظيم إدارة

الصعوبات والمشاكل الفنية التي تواجها مثل التزايد في فترات انقطاع الكهرباء
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الطوارئ ضمن مراحل تشمل الوقاية والتأهب واالستجابة و التعافي لتفادي

وقد مرت بعدة م ارحـل تطوير وتـوسيع في 1221م بسبب زيادة االحمال على

األخطار ،خصوص ًا أن قرية أم النصر تعرضت للغرق عام 2112م بسبب

المحطة و معـدالت تـدفق مياه الصـرف التـي تتجـاوز الطاقـة االستيعابية

انهيار السواتر الترابية لبرك المحطة مما سبب خسائر في األرواح و

للمحطـة.

الممتلكات .تم في هذه الدراسة التركيز على عمليات معالجة مياه الصرف

تخدم المحطة مدينة جباليا ومخيمات الالجئين المجاورة وكذلك بيت الهيا

الصحي في شمال قطاع غزة واألخطار المحتملة على عمل المحطة ،حيث

وبيت حانون وتغطي المنطقة المحيطة بكثافة سكانية تقدر بأكثر

تبلغ كميات المياه التي تضخ إلى محطة الشمال ما يقرب من  36ألف

من 211,111نسمة ,واحمال معالجة تتجاوز  31الف متر مكعب يوميا ،

متر مكعب يوميا.

مـا أدى لتـدهور عناصر البيئة خصوص ًا المياه الجوفية فـي المنـاطق المجـاورة

حدود الدراسة المكانية والزمانية:

للمحطة.

محطة بيت الهيا للصرف الصحي في قرية أم النصر ضمن التجمعات

أدت الزيادة في كميات المياه غير المعالجة إلى انسـكابات فـي منـاطق

السكنية لبلدة بيت الهيا في شمال قطاع غزة كما موضح في الشكل (.)1

الكثبـان الرملية المجـاورة لمحطة الشمال ،أدى تجمع المياه إلى تشكل بـرك

موقع القرية و احداثياتها على الخارطة.

ترابية دائمـة على شكل بحيرة ترابية كبيرة وقـد وصـل حجـمها إلـى  2مليـون
متـر مكعـب مـن مياه الصـرف غيـر المعالجة تغطـي مسـاحة حـوالي 311
دونـم وقـد اســتمرت فـي االرتفـاع بمـا يهـدد بـالطفح فـي نظـام الصـرف الصـحي
بالكامــل كما حدث في كارثة غرق القرية في عام 2112م.
منـذ عـام 2112م بـدأ العمل على إنشـاء محطـة الصـرف الصـحي شرق غزة
لتخفيف االحمال عن محطة بيت الهيا في 2112م ،واستكمل بناء المحطة،
وقـد تـم تجفيف حـوالي % 21مـن البركـة الترابية (مكتب معالم الهندسي،
2113م).

الحدود الزمنية خالل 2112م2112 -.م
الشكل ( .)1موقع قرية أم النصر و محطة بيت الهيا لمعالجة مياه الصرف
الصحي( ،المصدر :الباحثون).

تاريخ محطة بيت الهيا لمعالجة مياه الصرف الصحي في

شمال القطاع:

الشكل ( .) 2محطة بيت الهيا لمعالجة مياه الصرف الصحي( ،المصدر:

تم إنشاء محطـة الصـرف الصـحي بيت الهيا (الشكل  )2فـي عـام 1221م

الباحثون).

بقرار من االحتالل االسرائيلي ،وتقـع علـى بعـد  1.1كـم شـمال مدينة بيت

أهمية محطات معالجة مياه الصرف الصحي على البيئة

الهيا في الجزء الشمالي من قطاع غزة فـي منطقـة كثبـان رملية يقـع اسـفلها

المحيطة:

طبقـة مـن الطمـي وقد صممت لتعالج  1111متر مكعب يوميا من المياه،
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استغالل المياه المسـترجعة من عمليات المعالجة في ري المناطق.

تسبب انتشار األمراض المنقولة بالمياه في المجتمعات المهمشة في قرية أم



التخلص من مياه الصرف الصحي بطرق علمية وصحية بحيث ال

النصر بسبب تلوث المياه الجوفية للقرية من محطة الشمال.
أجريت قياسات على مستوى الكلور المتبقي في شبكة مياه الشرب في الفترة

تضر بالبيئة.
منع تلوث التربة وتقليل زيادة نسبة األمالح الضارة للحد المسموح به

ما بين يناير 2111م حتى ديسمبر 2113م ،من تسع نقاط ألخذ عينات

من منظمة الصحة العالمية حتى ال يفقدها خصوبتها.

منها .في الوقت نفسه تم تسجيل انتشار األمراض المنقولة بالمياه بين

منع تلوث مياه الخزان الجوفي وتقليل نسبة األمالح والنترات للحد

السكان المحليين في قرية أم النصر .تشير النتائج إلى أن  ٪12من نقاط

المسموح به من منظمة الصحة العالمية.

المعاينة في شبكة إمدادات المياه تحتوي على تركيزات الكلور المتبقية أقل



وقف تلوث مناطق ساحل قطاع غزة والبحر بمياه الصرف الصحي.

من القيم المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية.



عدم نشر األمراض المتولدة من مياه الصرف الصحي مثل التهاب

دراسة (قطاوي)2112 ،

الكبد واالسهال والجيارديا.

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة في محافظة رام اهلل





اإلطار النظري

بعنوان "إمكانية التقبل االجتماعي إلعادة

والبيرة "حالة دراسية :دير دبوان"

 .1دراسة (مسلم ،ابو حبيب ،صالح2112 ،م) بعنوان "متطلبات

الهدف من هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي ما مدى تأثير العوامـل

إدارة الطوارئ للتعامل مع أزمات قرية أم النصر"

االجتماعيـة والدينية ،والثقافية ،واالقتصادية في تشكيل إدراك (حالة قبول أو

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات إدارة الطوارئ التي تهدد قرية أم النصر

رفض) على سـكان ديـر دبـوان و إمكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في

من خالل دراسة األحداث الكارثية التي وقعت عام 2112م لالستفادة من

ري المزروعات وغيرها من المجـاالت؟ و هل يساعد ظهور مشكلة نقص

الخبرات واإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات الدولية والمحلية من أجل إعداد

المياه في منطقة الد ارسـة إلـى اعتبـار الميـاه العادمـة المعالجة مصدر جديد

أفضل ألي أحداث مماثلة قد تحدث في المستقبل ،وأيضا إلعداد سيناريوهات

للمياه يمك ن استخدامه لسد الفجوة المائية ؟ وكذلك هل يشكل التخلص من

لتفادي أخطار تتعرض لها القرية بعد تحديد مؤشرات إعالن حالة الطوارئ

المياه العادمة بطريقة عشوائية خط اًر على البيئة والـصحة.

فيها ،ومن نتائج الدراسة إعداد مصفوفة المخاطر التي تتعرض لها ،وكذلك

وكانت توصيات الدراسة تشير إلى ضرورة مراقبة ورصد ،ومتابعة نوعية
وكمية المياه العادمة في ديـر دبـوان ,وتأثيراتهـا علـى عناصر البيئية المختلفة.

وضع إجراءات التأهب واالستعداد ألي طارئ ،وقد أوصت الدراسة باالعتماد

و يجب وضع القـوانين والمعـايير الالزمـة لهـذه العملية ,والعمل

على الكادر البشري واللجان المحلية والمتطوعين من خالل إقامة مشاركة
مجتمعية فعالة للوقاية من الكوارث والتأهب لها من خالل التدريب على تنفيذ

على تنفيذها من خالل ربطها بقوة قضائية وتنفيذية ذات سلطة نافذة ،والعمل

السيناريوهات المقترحة.

على تدريب وتأهيل كادر فني واداري للقيام بجميع المهام؛ إلدارة ،وتشغيل،

دراسة ) ( Hanafi & Al-Najar, 2015بعنوان "تطهير نظام إمداد

وصيانة أنظمة جمع ،ومعالجة ,وتصريف المياه العادمة.
بعنوان "تقييم فني الستعمال المياه العادمة

المي اه المتداخل وتأثيره الصحي :قرية أم النصر كدراسة حالة".

دراسة (برهم) 2112 ،

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة تأثير استنفاد الكلور في شبكات

المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة"

اإلمداد بالمياه القرية القريبة من محطة معالجة المياه شمال قطاع غزة التي
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أجريت هذه الدراسة لمعرفة آلية وطريقة عمل محطة تنقية المياه العادمة في

أهداف الدراسة

مدينة البيرة ،ومعرفة فيما إذا كانت المياه المنقاة بواسطة المحطة أثرت إيجابا



إبراز اهمية محطات معالجة مياه الصرف الصحي على البيئة

المحيطة.

على البيئة المحيطة باإلنسـان ،وكذا معرفة فيما إذا كان باإلمكان إعادة



استخدام المياه المعالجـة فـي االسـتخدامات البشـرية المختلفة ،قامت الباحثة

التعرف على دور محطة بيت الهيا في معالجة مياه الصرف الصحي
في شمال القطاع.



بأخذ عدد من عينات الماء القادم إلى المحطة والمعالج فيها ،واجراء عدد

التعرف على المراحل التي تقوم بها محطة

الشمال الطارئة في

استكمال معالجة مياه شمال القطاع.

من االختبارات للمياه أثناء المعالجة في مراحل المعالجة المختلفة ،وقد كانت
نتائج التحاليل تثبت أن محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة تعمل



تحديد الصعوبات التي تواجه عمل محطة المعالجة شرق غزة.



تحديد ال مخاطر التي تهدد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في
شمال قطاع غزة.

بشـكل جيـد وتفي بالغرض الذي أقيمت من أجله.


إذ تمكنت ووفق مراحل المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات الماء،

إعداد إجراءات االستجابة في حاالت الطوارئ في محطة الشمال
الطارئة.

وأن المرحلة األخيرة في المحطة تعمل كما يجب أال وهي مرحلة التطهير



فوق البنفسجي ألمكن االستخدام اآلدمي المباشر للماء المعـالج .كمـا ويمكـن

منهجية الدراسة

استخدام بعض نواتج عملية التنقية الصلبة في التسميد دون أن تشكل أي

اتبع الباحثون المنهج الوصفي و التحليلي للمصادر و التقارير الصادرة عن

من األضرار.

الهيئات الرسمية المتعلقة بمحطات الصرف الصحي في قطاع غزة ،وكحالة

دراسة ) (Fytili, 2008بعنوان

دراسية تم تناول محطة بيت الهيا في شمال قطاع غزة ،وتضمنت الدراسة
أيضا مقابالت للعاملين في محطة معالجة مياه الصرف الصحي و بلدية

"Utilization of sewage sludge in EU application of old

بيت الهيا و بلدية قرية أم النصر و مصلحة مياه بلديات الساحل لدراسة

"and new methods -A review

مراحل المعالجة وطرق التخلص من الحماة ولتقييم وتحليل المخاطر التي

هدفت هذه الورقة إلى مراجعة االتجاهات الحالية والمستقبلية لحمأة الصرف

تهدد المحطة.

الصحي في االتحاد األوروبي ،مع األخذ في االعتبار جميع تحديات ومخاطر

النتائج الدراسة

إدارة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم ،و تعتبر

أوالً :دور محطة بيت الهيا في معالجة مياه الصرف الصحي

معالجة الحمأة والتخلص منها على الدوام جزًء ال يتج أز من معالجة مياه

في شمال القطاع في  2112م:

الصرف الصحي ،مع األخذ في االعتبار أن هناك مجموعة واسعة من

تغطي شبكات الصرف الصحي في شمال قطاع غزة ما يقارب  %21من

استخدامات الحمأة والتي ممكن أن تستغل طاقتها أو محتواها الكيميائي ضمن

المدن و البلدات ،و تتجمع المياه العادمة في محطة بيت الهيا في القرية

العمليات الح اررية ،وسعت هذه الورقة إلى مراجعة االتجاهات السابقة

البدوية حيث يتجمع ما يقارب  31ألف كوب يوميا من جميع مناطق الشمال

والمستقبلية في من اولة و معالجة الحمأة لتفادي المخاطر المتولدة منه ،مع

كما ذكر مهندس الموقع م .رجب االنقح في مقابلة معه ،بحيث تتم عملية

التركيز بشكل أساسي على العمليات الح اررية (على سبيل المثال ،االنحالل

معالجة اولية للمياه أو معالجة فيزيائية وهي أولى عمليات المعالجة التي

الحراري ،واألكسدة الرطبة ،والتغوير) واستغالل حمأة الصرف الصحي في

يتم فيها فصل المواد العالقة الثقيلة من خشب ورمال والمواد العالقة على

صناعة اإلسمنت و الوقود.

السطح كما موضح في شكل (.)3
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شكل ( ) 4نموذج مراحل معالجة مياه الصرف الصحي في محطة الشمال،
(المصدر :الباحثون).
ما يقارب  31ألف كوب من مياه الصرف الصحي تنقل إلى محطة الشمال
الطارئة للمعالجة  ،وما زاد عن ذلك يبقى في أحواض وبرك محطة بيت
الشكل ( .) 3عمليات الفصل األولية لمياه الصرف الصحي( ،المصدر:

الهيا في الشمال مما يشكل خطر مستمر من تراكم المياه في البرك التي قد

الباحثون).

تسبب تهديداً على المناطق السكنية المجاورة من قرية أم النصر و منطقة

يتم تفريغ المواد المنفصلة من رمل و عوالق ذات كثافة عالية في أحواض

المنشية في بيت الهيا ،يعرض شكل ( )1كميات المياه التي يتم تجميعها

بجوار المحطة وهي تقريبا  %21من كميات مياه الصرف المجمعة ،ثم

من محافظة الشمال التي توضح أن كميات المياه تتخطى القدرة االستيعابية
للمحطة الشمال الطارئة.

تأتى عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة فزيائياً من خالل 1

شكل ( ) 5كميات المياه التي يتم تجميعها من محافظة الشمال (المصدر:

مضخات إلى محطة الشمال الطارئة بطول خط ناقل يصل إلى  2.1كم

الباحثون من بيانات المحطة).

حيث يتم استكمال معالجة مياه الصرف الصحي.

ثانياً :تحليل نتائج المقابلة

يوضح شكل ( .)4مراحل المعالجة لمياه الصرف الصحي في محطة الشمال
الطارئة التي تشمل عمليات معالجة لالستخالص الغاز و عمليات فصل
السوائل عن الحماة ،ومن ثم العمل على معالجة و تعقيم السوائل وكذلك

 .1تكرار كارثة غرق قرية أم النصر كما حدث في 2112م؟
كانت استجابة العاملين في المحطة والبلديات أن مخاطر المحطة مستمرة و

معالجة و قتل البكتريا للمادة الصلبة عند تعرضها للشمس .مع مالحظة أن

ال حلول لها في الوقت الحالي ،لذلك فهناك احتمال أن تتكرر كارثة فيضان

المحطة تستغل الغاز المستخلص من الحمأة في توليد الكهرباء من خالل

القرية و كذلك غرق منطقة المنشية في بيت الهيا مما قد يعرض حياة

مولد كهربائي قدرته تصل إلى  1.31ميغاوات.

المواطنين للخطر.

تتخلل هذه المراحل عمليات معالجة بيولوجية أو إزالة للمواد العضوية من

 .2هل تحدث حاالت غرق في برك وأحواض محطة المعالجة؟

خالل عمليات اكسدة وتهوية ،والتخلص من األمالح الذائبة و كذلك التخلص

تحدث حاالت غرق فردية في البرك الترابية بسبب تجاهل المواطنين

من النترات إلى الحد المسموح به.

للتعليمات و اإلرشادات المتواجدة حول البرك و أحواض الصرف الصحي.
 .3هل تشكل المحطة والبرك واألحواض تهديداً على عناصر البيئة
خصوصاً المياه والتربة؟ كيف ذلك؟
ال تزال المحطة و البرك الترابية تشكل تهديداً على عناصر البيئة بسبب
تسرب مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية للمناطق المحيطة بالمحطة،
وكذلك تلوث الهواء الجوي بفعل الروائح التي تنبعث من األحواض والبرك
الترابية التي توثر على سكان القرية وبيت حانون وبيت الهيا.
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 .4األخطار التي تهدد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال



قطاع غزة:

يزيد من االعباء على سلطة المياه.

كانت آراء المختصين في تحديد المخاطر كما يلي:






صيانة محطة الشمال الطارئة تحتاج إلى خبراء من خارج البالد مما

تجميع مياه الصرف الصحي لمدن وبلدات شمال قطاع غزة في برك

يحتاج المشروع مصدر طاقة دائم يصل إلى  1ميغاوات عند استكمال مراحل

محطة بيت الهيا في قرية أم النصر.

المشروع وهذا غير متوفر في هذه المرحلة ( المركز الفلسطيني للديمقراطية

كميات المي اه المعالجة في محطة الشمال الطارئة تتخطى الحد االقصى

وحل النزاعات.)2111 ،

المسموح به  31.111الف كوب يوميا.

يوضح شكل ( ) 1األخطار التي تهدد مشروع المعالجة في شمال قطاع غزة

المصاريف التشغيلية للمحطة الطارئة تصل إلى  2مليون دوالر شهريا

التي ممكن أن تسبب خسائر في االرواح والممتلكات في حال حدوثها.

يتحملها البنك الدولي فقط لمدة سنتين وال تشمل مصاريف الصيانة
وقطع الغيار.


يتطلب البدء في توسيع محطة الشمال الطارئة بناء على مخطط
المشروع ولكن يصعب ذلك بسبب تعقيد الوضع القائم في قطاع غزة.



ال يمكن تفكيك محطة بيت الهيا بسبب إمكانية االحتياج لها وذلك
بسبب زيادة االحمال على محطة الشمال الطارئة.



تعرض المولد الكهربائي في محطة الطارئة إلى ضرر بسبب استهدافه

شكل ( )2األخطار التي تهدد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في

من االحتالل االسرائيلي ولقرب المحطة من الحدود.

شمال قطاع غزة( ،المصدر :الباحثون).
 .5هل توجد خطة شاملة إلدارة المخاطر واألزمات المحتملة التي
يمكن أن تحدث في محطة الشمال لمعالجة المياه؟

بناء على
ال توجد خطط مكتوبة تتعلق بإدارة المخاطر في المحطة ،ولكن ً
الخبرة المتوفرة لدى العاملين يتم معالجة أي طارئ فني ومن خالل اللجان
الفنية التابعة للجنة الطوارئ المركزية.
.2


إمكانية تعرض المحطة أو الخط الناقل لضرر أو عطل أو استهداف
اسرائيلي مما قد يسبب كارثة بيئية و صحية في قرية أم النصر و في
بيت الهيا.



نقص الكهرباء في مناطق شمال غزة يقلل من كميات المياه المستهلكة
المندفعة إلى محطة بيت الهيا ولكن في حالة زيادة زمن الوصل
سيزيد الضغط على محطة المعالجة وعلى المضخات.

ما هي الجهات المشاركة في إدارة المخاطر في حالة حدوث كارثة
أو أزمة في محطة الشمال لمعالجة الصرف الصحي؟

•
•

لجنة طوارئ المركزية في شمال القطاع
بلدية قرية أم النصر

•

بلدية بيت الهيا

•

مصلحة مياه بلديات الساحل

•

سلطة المياه
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•

يتم تبليغ بلدية بيت الهيا و بلدية قرية أم النصر إذا أصبح الوضع خارج

الدفاع المدني في شمال القطاع

عن سيطرة المهندسين في المحطة و من ثم يتم التواصل مع أصحاب

 .2ما هي أول إجراءات االستجابة في حالة حدوث كارثة أو أزمة في محطة
الشمال لمعالجة الصرف الصحي؟

بناء على تطورات الحدث.
المصلحة ً

تعتمد اإلجراءات على طبيعة الخطر ،هل الخطر داخلي فني أم خارج عن

سيطرة المحطة ولكن تشمل على :


 .11ما هي اإلجراءات الوقائية لتفادى حدوث كارثة مثل غرق قرية أم النصر
كما حدث عام 2112م؟

تأمين المحطة وذلك من خالل وقف نقل المياه إلى الشرق و من ثم تحويل

إجراءات الوقاية المقترحة لتفادى حدوث كارثة مثل غرق قرية أم النصر من

خط مياه الصرف الصحي من األحواض إلى البرك الترابية " .مع العلم أن

خالل:

البرك تتحمل تراكم مياه على األقل  21يوم إذا لم يتم قصفها".


من ثم يتم تبليغ جميع الجهات المسئولة و لجنة الطوارئ في بلديتي أم النصر  العمل على تطوير المرحلة الثانية لمحطة الشرق الطارئة .
و بيت الهيا.

 تحويل مياه الصرف الصحي إلى وادي شمال القرية في حالة الطوارئ.



متابعة مؤشرات منسوب المياه في البرك الترابية مع العمل على تدعيمها.

 العمل على إنشاء الخط الناقل للبحر.



في حالة تطور الحدث يتم نزوح السكان من المنطقة.

 تدعيم األحواض و البرك الترابية.

 .2ما هي محددات (مؤشرات) المخاطر في محطة الشمال لمعالجة مياه  التحكم في الضخ المياه وعمل صمامات لتحويل التدفق.
الصرف الصحي لمنع حدوث كارثة غرق قرية ام النصر؟
المؤشرات تشمل:

 انشاء خط ناقل اضافي لنقل المياه من محطة الشمال إلى محطة الشرق
الطارئة.



ارتفاع منسوب المياه في البرك الترابية.



تعطل إحدى مضخات محطة الشمال.



قصف في منطقة المحطة أو اجتياح لقرية أم النصر

تستخدم مصفوفة المخاطر لتقيم التهديدات الني تتعرض لها المؤسسة وتحديد



قصف المحطة أو الخط الناقل للشرق أو األحواض والبرك الترابية.



إعالن حالة الحرب على قطاع غزة.

مدى قابلية حدوث الخطر وتك ارره ،و كذلك تساعد على توضيح أثر هذه



إعالن حالة الطوارئ من الجهات الرسمية.

ثالثاً :مصفوفة المخاطر لمحطة بيت الهيا

المخاطر ومستوياتها على المؤسسة والمنطقة المحيطة

(DEJAN

 .2هل يشكل نقل مياه محافظة شمال قطاع غزة من خالل الخط الناقل

) .RISTIĆ, 2013يوضح الجدول ( )1مصفوفة المخاطر التي تتعرض

من محطة معالجة الشمال الى محطة الشمال الطارئ في الشرق

لها محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي ،و كذلك القدرة على التحكم

خطر محتمالً على القرية؟ مع توضيح ذلك.

في هذه المخاطر في حالة حدوثها.

من الممكن أن يشكل تجميع مياه محافظة الشمال التي تصل إلى  41ألف
كوب يومياً في محطة المعالجة في شمال قطاع غزة خط اًر على المنطقة في

الجدول ( ) 1مصفوفة المخاطر محطة الشمال للمعالجة مياه الصرف

حال تعرضت المحطة لألخطار المحددة في شكل ( ،)1كذلك توجد خطورة

الصحي( ،المصدر :الباحثون).

في عمليات نقل المياه خالل الخط الناقل إلى محطة الشمال الطارئة إذا

الخطر

قابلية حدوث

أثر الخطر

تقيم الخطر

التهديد

تعرض الخط الناقل إلى قصف أو عطل.
االستهداف

 .11كيف يتم تبليغ جهات االختصاص (الحكومة ،البلدية ،لجنة الطوارئ،

االسرائيلي

المواطنين) عن حدوث كارثة أو أزمة في محطة الشمال لمعالجة الصرف

High

القدرة على
التحكم به

High

Very High

صعوبة
التحكم

الصحي؟
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نقص مصادر

High

Moderate

High

الطاقة
عدم القدرة

Low

Moderate

Moderate

على الصيانة

ممكن

Level 1

Level 2

– Level 3

– Level 4

التحكم

NORMAL

– ALERT

MAJOR

PROBLEMS

TROUBLE

(Minor

EMERGENC

CLEARLY AND

Emergen

Y

IMMEDIATELY

امكانية
بسيطة

)cy

محليا
نقص

Moderate

Moderate

Moderate

الموازنة

مشاكل

امكانية

انذار طارئ
بسيط

اعتيادية

بسيطة

BEYOND THE
CAPABILITY OF
انذار خطير

THE UTILITY
إنذار خارج عن القدرات
المحلية

روتينية

امكانية

التعامل مع

هذه الحالة

يتطلب إعالن

يتطلب

بسيطة

المشكالت

التي يمكن

حالة الطوارئ

الطوارئ المركزية على

بشكل

التعامل

في البلدية و

مستوى شمال قطاع غزة.

روتيني ،وهذا

معها من

المحطة لتنفيذ

يؤثر هذا المستوى عادة

من شأنه أن

خالل

خطط االستجابة

على العديد من الخدمات

يتعامل معها

العاملين

والسماح بإجراء

المختلفة وقد يسبب غرق

العاملين في

في

إجراءات انقاذ

المنطقة المحيطة كما

المحطة

المحطة،

للنظام ،ويتطلب

حصل

ضمن

و كذلك

هذا المستوى

 ،2112وذلك بسبب

الحاالت الفنية

تخضع

تعبئة جميع

تضرر خطوط شبكات

العادية.

لإلشراف

موظفي و

المياه وأنظمة الصرف

والتوجيه

الهيئات ذو

الصحي أو تعطل عمل

من سلطة

عالقة وكذلك

محطة المعالجة.

المياه و

السعي للحصول

و قد يكون الضرر بفعل

مصلحة

على مساعدة

الكوارث الطبيعية أو من

بلديات

إضافية من

صنع اإلنسان وستؤدي

الطارئة:

الساحل قد

خالل تفعيل

إلى التسبب في مخاطر

يكون هذا

اتفاقيات أو

صحية شديدة ويتطلب

يوضح الجدول ( ) 2إجراءات االستجابة التي يمكن أن تتخذها المؤسسات

عالمة

عقود المساعدة

تدخل محلي و دولي

مبكرة على

المتبادلة.

وجميع هيئات االنقاذ.

أنه يمكن

هذا المستوى من

فقدان

الطوارئ ال يترك

النظام أو

مجاال للشك في

جزء من

أن المساعدة

النظام.

الخارجية مطلوبة

الوصول

High

High

Very High

للقدرة
االستيعابية
تجمع مياه

High

Moderate

High

محافظة

ممكن
التحكم

الشمال
صعوبة
تطوير

Moderate

Moderate

Moderate

امكانية
بسيطة

المشروع
المحطة
مفتاح
المصفوفة /

High =70-

Moderate=3

Low= 10-

بناء على

90%

0-70%

30%

إجراءات
واضحة

احتمالية
الحدوث

رابعاً :إجراءات االستجابة في حاالت الطوارئ في محطة الشمال

ذات العالقة بمحطة الشمال أو اصحاب المصلحة في حالة حدوث طارئ،
ويتضمن خطة عمل مع تطور اإلنذار مع تغيرات في تطور حالة الخطورة
وقد تم تكييف اإلجراءات بما يتناسب مع محطات قطاع غزة (Kentucky

).Rural Water, 2003

إعالن

حالة

في كارثة عام

بسبب تهديد

الجدول ( ) 2إجراءات االستجابة في حالة حدوث طارئ في منظومة

خطير على

الصرف الصحي( ،المصدر :الباحثوان).

الصحة أو
مرافق النظام.
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